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1. Présentation — acces au catalogue

Les scénarios sont utilisés en simulation dynamique et exclusivement dans ce cadre (la
RT 2012 s’appuie uniquement sur des scénarios de base prédéfinis). La saisie de scénarios
détaillés n’est cependant pas obligatoire : vous pouvez fort bien employer les scénarios de

base, calqués sur ceux de la RT 2012.

Pour accéder au catalogue, vous choisissez I'option appropriée du menu d’accueil, avec

ClimaWin (a gauche) ou avec ClimAudit :

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012)
Biblio-Tech | Catalogues | Projet Eguipements Ftude Import Aide

Fichier Utilitaires

Prajet ClimAudit - 18-03-2020

[l % @ @ ig:gﬂmpnsants ,

Climawin

. ¥
O Répertoir === =

Rechercher @ Projets ré rﬁ? Enveloppe

@) Produits de construction et équipements

Environnemen it

W e

Liste des

Fichier Biblio-Tech |Qonnéesthermiques| Etudg Aide

q:l % ﬁ@: Composants »

ClimAudit

-y & TeTores

F9] 170601 - Foyer SAFI Générateurs

Y| Projet ClimaWin - 2

Y| Projet Climawin - 1.
jﬂ @E Exemple mHemme Systémes N

|3 @@ Maison de Mme M

3 Bureaux base correggg], I"etelations photovaltaiques

(3] @@ Bureaux BBS RT existant.cws

Pour

Vous passerez par le menu ou par la barre

H Environnement

Chercher dans : |[C\U I_EI Enveloppe

Composants du calcul BEPOS/DIES

Projets récents ; 2 plq'& ol

! Générateurs
-

accéder

Exemple de

=
kY

Projet ClimAudit - 18-03-2020.owa

4 13 février 2020 - Mise

Bureaux de BBS Slama (STD / RT 2012) - [Etude des bitiments]

Etude Impressions

e #
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L o

@ Ext'ﬂ(}_ Catalogue des scénarios
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=4
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J

b —
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Import / Export | Catalogues | Assistants  Calculs  Eguipements  Aide
= fe sites
M = ¢ - {790 §
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i;@ DAC restauration

B Groupe restauration

|35 Ventilation restauration
Il Pranchers restauration
—& Emetteur ECS

M Unité restauration

Mon premier projet ClimAudit

Fichier |mpression Assistants Aide

o E H x =@
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2. Bangues de données et catalogues

A votre premier passage, vous étes positionnée sur le catalogue propre au projet. Ce
catalogue, vide pour le moment, pourra échanger des informations avec la banque de
données, commune a tous les projets. Pour passer du catalogue a la banque et
réciproqguement, vous utiliserez la bascule a onglets prévue a cet effet :

[ collectifs EC- (STD/ RT2012) - X
Eichier |mpression
Gestion T} ferts

| Composants de Iz banque | Composants du projet ||

) Composants

Rat! | Oco/m® | EiRef
90.0% | 0000 | 300k
10.0% | 0000 | 100
Rat!| | Oce/m® | EiRef
60.5% | 0100 | 500
105% | 0420 | 500
256% | 0000 | 100k
35% | 0000 | 200

No Description de I'élément Saisie des données
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3. La saisie

Dans la suite, nous nous placerons dans le cadre de la saisie d’'un élément du catalogue
propre au projet, mais la saisie d’'un élément de la banque de données est identique.
Pour saisir un nouveau scénario, vous utilisez le bouton d’ajout ou le bouton droit de la

souris :

Fichier |mpression

0 U

Catalogue Transferts

Composants de la banque | Composants du projet

5 | Composants
‘:3; Scénarios du projet
dF  Ajouter un composant Ctrl+a&
5 # Couper Ctrl+X r\"‘- e
= ]

Vous commencez alors a saisir les caractéristiques du scénario dans la partie droite de
I’écran, et pour commencer vous choisissez le scénario de base qui se rapproche le plus

de votre scénario effectif :
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[@ collecte . TD FRT2002)

Eichier Impression

oK 2

Gestion Transferts

Composants de la banque | Composants du projet Représentation graphique

] Composants Seénario: Scénario n°1
B Scénarios du projet HH
+ T~ scénarion Type d'usage: Logement collectif
o
X
(] Densité Occ. (Occ/m?)
Sélection d'un élément [ <] Teansch Q)
Scénarios de base
Maison individuelle ~ Teonsfr (°C]
[ Logement collectif
Puis. ECS (I/]
Créche, halte-garderie uis. ECS 14
|| Enseignement primaire b, sens, W/
Enseignement secondaire Jour
|| Enseignement secandaire Nuit App. lt. (kg/h/m)
Enseignement université
Foyer jeunes travailleurs Cons. élec. (W/m')
Hétel 071" Nuit
Hetel 2 Nuit Tand T Mard Jocd T Verdredi || Samed: '
Hetel 3* Nuit
™ totel 75 Nuit Normbre dheures d'occupation: 0 h par semaine
Hetel 0/1/2" Jour
| |Hetel 3/4/5% Jour Donnéesdebase | Occupation  Ventilstion  Eclairage  ECS
| |Bureaux Données générales
Restauration commerciale en continu No Description de I'élément Saisie des données
| |Restauration 1 repas/; - 5i/7 1 Usage Logement collectif
|| Restauration 2 repas/j - 7i/7 e A E
Restouration 2 repas/j - 6/7 v

Nom du scénario

Consigne de chauffage en occupation
Consigne de chauffage en période nuit

fage pot

fage pou [

Consigne de refroidissement en occupation.

e e N e e W
o o

Consigne de refroidissement en période nuit

10 Consigne de refroidissement pour un arrét de moins de 48 heures
11 Consigne de refroidissement pour un arrét de plus de 48 heures
12 Typed'unit

pour la formulation du volume ECS hebdomadaire puisé

13 Volume ECS puisé par semaine par unité

INDIQUEZ L'USAGE DU SCENARIO.
[Choix de lusage

Le logiciel garnit alors les tableaux avec des valeurs par défaut, en s'appuyant sur la
réglementation choisie, 2012 ou 2020. Voue voyez en particulier apparaitre dans
I'arborescence les scénarios de locaux standard associés au scénario choisi:

4 collecteEc. D FRT2002)

Eichier Impression

ol €]

Gestion Transferts

Composants de la banque | Composants du projet Représentation graphique

9 Composants Scénario: Immeuble de logements
-2 Scénarios du projet
4 immeuble de logements Rat_| Ocum® | EiRef Type d'usage: Logement collectit
@ £, togements s00% | 0000 | 3
2 2 Circulation 100% | 0000 | 1001
o Densité Occ. (Occ/m?)
Teonsch (°C)
Teonstr ()

Puis, ECS (I/ocd

App. sens. (W/m?)

Densité Ocs

App. lat. (k/h/m)

Cons. élec. (W/m’)

T T T T T T T
Lund Mard Mercred Jeudi Vendredi

T
Samedi

Nornbre dtheures d'occupation: 0 h par semaine

Donnéesdebase | Occupation  Ventilation  Eclairage  ECS

Données générales

No Description de I'éiément Saisie des données
1 Usage Logement collectif

2 Source données par défaut RT2012

3 Nom duscénario Immeuble de logements

4 Consigne de chauffage en occupation 19°C

5 | Consigne de chauffage en période nuit 19°C

6  Consigneds fage por & i 1

1« d fage po étdepl

8 Consigne de refroidissement en occupation.

9 Consigne de refroidissement en période nuit

10 Consigne de refroidissement pour un arrét de moins de 48 heures
11 Consigne de refroidissement pour un arrét de plus de 48 heures

12 Type d'unité pour la formulation du volume ECS hebdomadaire puisé:
13 Volume ECS puisé par semaine par unité

INDIQUEZ LA TEMPERATURE DE REDUIT DE CHAUFFAGE DE MOINS DE 48 HEURES.

Valeur d origine

Les scénarios 6



Plus tard, lors de la constitution de I'étude, le scénario principal (c’est-a-dire ici
Immeuble de logements) sera associé au groupe, tandis que les sous-scénarios (comme
Circulation) seront associés aux locaux.

Il n'est pas possible de supprimer des scénarios de locaux, mais vous pouvez utiliser le
bouton 4 pour en créer de nouveaux ; c'est ce que vous ferez en présence de plusieurs
locaux de méme nature dont les scénarios different :

collectifs E+C- (STD / RT 2012)

Fichier |mpression

@ iR

Gestion Transferts

Composants de la bangue Composants du projet Représentation graph

Composants i

7] Scénario:
=Fli= Scénarios du prajet @
CH: I—— Immeuble de logements Rat_| Oce/m? EiRef Type d'use
‘EEI ,E. Logements 45,0 % 0.000 300 x
x ,E. Logements &7 45.0 % 0.000 300 Ix
,E‘ Circulation 10.0 % 0.000 100 Ix
@ Densité Occ. (Do
Teonsch [*C)
Teonsfr [°C)
Puis, ECS (l/occ
<
-E-:,- App. sens. (W/m

Ici le sous-scénario Logements a été dupliqué pour former le sous-scénario Logements
67/.

A chaque type de local est associée une fraction de la surface utile du groupe (par
exemple, dans le cas ci-dessus, les circulations représentent typiquement 10% de la
surface de l'immeuble). Si vous modifiez I'un ou l'autre de ces pourcentages, les ratios
associés aux autres locaux seront ajustés de fagcon a conserver un total de 100%.

3.1. Les tableaux de caractéristiques

Les tableaux de caractéristiques sont renseignés par le logiciel conformément aux
scénarios conventionnels définis par la réglementation. C’est la barre d’onglets qui y donne
acces, soit dans le cadre du scénario global :
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collectts E-C- (TD/ KT 2012)

- X
fi Impre
Composants de la banque | Composants du projet : graphique
(2l c : Scénari logements:
% o scenarios qu projet oo = ot Immeuble de |
| 5 mmeuble ge logements Ratl | Ocom® | ERet @ Type d'usage: Logement collectit
vl & Logements 75.0% | 0000 | 300k
X L& cirauation 250% | 0000 | 100k nner la donnée:
.
(] Densité Occ. (Occ/m)
— Teonsen Q) .
B £
* Teonstr Q) F]
. <
| =4 Puis, ECS ocd g 0
B 2
B App. sens. (W/m?) B
H
App. tat. (kg
Cons. étec. (W/m)
T T T T T T T T T T T T T
Lundi Mard: Merered Jeudi Vendredi Samedi Dimanehe
Nombre d'heures doccupation: 0 h par semaine
" Données debsse  Occupstion | Ventlation  Eclairage
ires: - présent (jour), 2: présent (nuit)
-
Jour HI H2 H3 HAe HS H6 H7 H8 H9 HI0 H11 HI12 H13 H14 H15 H16 HIT HI8 H19 H20 H21 H2 H23 H24
1 Lundi o 0o o o0
2 Mardi o 0o 0o o0
3 Mercredi o 0o 0o o0
4 Jeudi o 0o 0o o0
s \arirai - a0 oo
Données annuelles: présence des occupants (0: absent, 1: présent) l
_ Janvier  Féurier Mars Avril Mai Juin Aout  Septembre Octobre Novembre Décembre
Semaine 11-28/1 20/1-25/2 26/2-1/4 204294 3074-3/6  4/6-1/7T 271291 30/1-2/9 3/93H/9 1/10-28/10 29/10-2/12 3/12-30/12
1 Semaine N°1 ]
2 Semaine N°2 )
3 Semaine N°3
4 Semaine N°4
s Semaine N°5

soit dans le cadre d’un sous-scénario :

collectifs E+C- (STD/ RT2012)
Ei I

Composants de la banque | Composants du projet graphique

Fuis. ECS (lfocq)

App. sens. (W/m)

9 i Composants Lmmly Scénario: Circulation
(-7 Scénarios du projet @
+ - Immeuble de logements Rat| | Oc/m’ | EiRef Type d'usage: Logement collectif
ol |~& Logements 750% | 0000 | 300k
% =& Ciraulation 250% | 0.000 | 100k ctionner |a donnée
— er.
@ Densité Occ. (Oce/m)
E Teonsch (°C)
kS Teonsfr Q)

Densité Ocz. (Goaim?)
o

App. lat. (kg/h/m?)

Cons. élec, (W/m?)

Lind: Mard: Mercred: leud Vandhed: j Samed:

Gimanche
Nombre dheures cfoccupation: 0 h par semaine
Données debase  Occupation \mu Conso, dlectriques | Apports latents I
Données i taux d'utilisation des i i ‘mobiliers (0-100% de la conso. maximale)
Jour H12 H13 H14 Hi15 H16 H17 H18 H13 H20 H21 H22 H23 H24 2
1 Lundi 0%
2 Mardi 0%
3 Mercredi 0%
4 Jeudi 0%
. s oo
Données annuelles: taux d ion (0-100%)
Semaine Janvier Février Mars Avril Mai Septembre  Octobre  Novembre Décembre
1/1-28/1  29/1-25/2  26/2-1/4  2/4-29/4  30/4-3/6 3/9-30/9  1/10-28/10 29/10-2/12 3/12-30/12
1 Semaine N°1
2 Semaine N2
3 Semaine N°3
4 Semaine N°4
5 Semaine N°5

Les tableaux sont initialisés avec les valeurs données par la réglementation. Vous y

trouvez deux types de décomposition : la décomposition hebdomadaire (en haut) et la
décomposition annuelle.
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4. La duplication d’'un scénario

C’est une méthode simple pour créer un nouveau scénario. Il suffit pour cela de se
positionner sur un scénario du tableau, de faire un clic droit et de choisir Dupliquer :

Eichier [mpression

o i H &

Catalogue Transferts

Composants de la banque | Composants du projet

[ Composants
E ]
=- =y Scénarios du projet
+F = Bureaux Rat_| Oco/m® | Ei
,_"@} ‘?‘ Bureau standard 30.2 % 0,100 5
w ‘?‘ Petit bureau 30.2 % 0,100 5
i?'l- Salle de réunion 10,5 % 0,420 5
@ ,a Circulation, accueil 25.6% | 0.000 1
@ ‘?‘ Sanitaires collectifs 3.5% 0,000 2
| == Logement collectif | Ratl | ocom® | E
i?l- Logements 50.0 % 0.000 3C
f‘ Circulation 10,0 % 0,000 1
d4F Ajouter un composant Ctrl+A
=3 .
= @ Dupliquer Ctrl+C
= ¥ Supprimer Suppr
@ Déplacer vers le haut  Ctrl+Haut
@ Déplacer vers le bas Ctrl+Bas / T
Copier Ctrl+C I'Ir

9§ Transfert en banque Ctrl+ K \—/

Une copie du scénario est alors créée.
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5. Suppression d'un scénario

Pour supprimer un scénario, positionnez-vous sur le scénario a supprimer et utilisez le

bouton X ou le bouton droit de la souris :

«

Eichier |mpressicn

0o @ H 3

Catalogue Transferts
Composants de la banque | Composants du projet
Composants
=-=y Scénarios du projet
== Bureaux
Bureau standard
Petit bureau

x

Salle de réunion
Circulation, acecueil
Sanitaires collectifs

Eagngolkols

GO

E-= i:ﬁ:ugement collectif

d?i Logements
i?l Circulation

Ajouter un composant
=4

Dupliquer

Supprimer

Déplacer vers |e haut

CO XE +

Déplacer vers |e bas

Copier

| Transfert en banque

Ctrl+ 4
Ctrl+C

Suppr

Ctrl+Haut
Ctrl+Bas

Ctrl+C

Ctrl+K

Les scénarios

Rat
30,2
30.2
10.
25.E
3.5

90.0
10.0
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6. Les représentations graphiques

Représentation graphigue

= Scénario: Logements
@ Type d'usage: Logement collectif

Selectionner la donnée

& afficher,

Densité Occ, (Oco/m?) 6
Teonsch [FC)
Teonsfr [FC)

Puis. ECS [l/ocg

App. lat. (kg/h/m?) 15

App. sens. (W/m?)
w
o

Cons. élec. (W/m?

Lund Mards Mercredi Jeudi endredi Dimanche

[Total cumulé des apports sensibles: 538 Wh/m?® par semaine

Les données représentées dans les graphigues sont les suivantes:

- La densité d’occupation, en nombre d’occupants par metre carré.
- La température de consigne de chauffage.

- La température de consigne de refroidissement.

- Les apports sensibles moyens en W/m?2,

- Les apports latents moyens en kg/h/m?2,

- La consommation électrique des équipements mobiliers en W/m?2.

Sous le tableau est donné le cumul hebdomadaire de la donnée affichée.
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