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1. Les feuilles de style des locaux

Les feuilles de style permettent d’affecter une méme valeur a une partie ou a la totalité des
locaux. Pour atteindre cette fonction, il faut passer par le menu des études:

collectifs E+C- (5TD / RT 2012) - [Etude des batiments]
Etudg Impressions  Import / Export  Catalogues | Assistants | Calculs Eguipements Aide

0 @ ﬂ f— fl H & . 3 Saisie d'un pignon - o) ﬁ 3

EGE :.é:'; Remplacer des éléments du métré de I'enveloppe cal
st
%1 Supprimer des léments du métré de I'enveloppe
PROIJET C r

ﬁ SYSTEMES

= BATIMENTS
E-pf] BATIMENT 32 logements  |= ] .. )
. = Contrdler la saisie de I'enveloppe
of! Local Vélo 02 =
! sas+Hall+Poussette<Fil
of! Local ENCOMB=transfo || Style des locaux

of! 5AS - Hall = Poussette [

uﬁ'ﬂb@

! Localvelo 03 "Eﬁ' Affectation de systémes
Eﬂ Ascenseur Cage 2
cff Ascenseur Cage 3 "\ Création d'une génération

of* Escalier Cage 2

Eﬂ Escalier Cage 3

. Zone-BATIMENT R+4+attique
@ VMC HYGRO B - Hall 02
@ VMC HYGRO B - Hall 03
E Logements traversants
I:::“ Ventilation - Hall 02

284 yantilation - Hall 03

Nous allons par exemple modifier les apports latents pour certains locaux de l'arborescence.
Pour cela il faut sélectionner le bon onglet dans le tableau des feuilles de style:

Etudg Impressiens Import/Export Catalogues Agsistants Calculs Eguipements Aide

e @ iHS ¢ R-HE-GeVde 8- ARHB =0 &

Etude Echange Catalogues Caleuls Réglementaire Simulation  Equip...
Saisie et résultats rapides Résultats détaillés Résultats STD / SED @ ACy enveloppe
PROJI :
o/ =H ‘USS;EEMES & Feuile de style des locaux g%
iy () BATIMENTS P n A .t
- H -
B E-pf] BATIMENT 32 logements o - % Em Y
off Localvélo 02
B off SAS-Hall-Poussette~Fibre 02 Attention, toutes les modif éalisé cette fendtre i dans les locaux. Aucune annulation n'est possible.
off Local ENCOMB-transfo
- o 545 - Hall + Poussette 03 Données principales | Données pour ke calcul d'apports (hors puissance d'éclairage) | Caractéristiques de léclarage
o off Local velo 03 Part radiative (%) | Part radiative mach. | Appareils (W/m") | Machines sensibles | Machines latents (W) ~
h of! Ascenseur Cage 2 e i
. ofl Ascenseur Cage 3 - o — =
- off Escalier Cage 2 e —— i Voleu
] off Escalier Cage 3 ORL |
IR Zonc-BTIMENT R+4-attique ZoscR AN NNt sl
=@ VMCHYGRO B- Hail 02 Logements traversants e
@) VMCHYGRO 8- Hall 03 = Rel-Td-02.01.003 gmes
- Logements traversants. Entrée+PL+DGT ... 750 750 0.0 S50 500 00 0 o fglementaire
%" Ventiation - Hall 02 we. 70 750 00 580 s00 0o o o B1.00
e ventilatian - Hall 03 Chambre | 750 750 00 580 500 00 o o c.
& ‘I Radisteurs basse température - Cage 02 I - - - - = 3
L1 oistbation chaue Salle de bains 750 750 00 20 s00 00 o o
{11 Radisteurs - cage 03 Chambre N° 2 750 750 00 580 500 00 o o
L1 oistribution chaua Chambre N' 3 750 750 00 80 500 00 o o
& Emetteur £CS . Hall 02 Celtier 750 750 00 80 500 00 o o
& Emetteur ECS - HaN 03 = Rel-T3-02.010..
B Rt -T4- 0201003 Entrée+Pl+DGT+.. 0 80,00 00 sa0 50.0 0.0 o o
S-M Re1-T3-0201.001
B Re1.13.0201.008 Chambre N2 750 0,00 00 580 500 00 0 ]
M R4 0300000 Chambre N* 1 750 55,00 00 580 500 00 0 [
M R-2.74-0202003 Salle de bains 750 7000 00 580 500 00 0 °
eI R+2-73-0202001 WC 750 75.0 0.0 58.0 500 0.0 o o
B Re2-13-02.02003 Celfier 750 750 00 580 500 00 0 o
B o R
[T Salle de bains 750 750 00 80 500 00 0 o
M e3orso0n0003 cnambre 70 750 00 80 500 00 o o
- M R-3-T4-03.03.001 Chambre N* 2 750 750 00 580 500 00 0 o
B R-3-T4-0204003 we. 750 750 00 s80 500 00 o o
2 Res-T3- 0204001 Celfier 750 750 00 580 500 00 0 )
B Res 13030400 Entrée-pL-Dt-... 750 350 00 sa0 s00 00 o o v
M nea.raoos0eom
G- Attique-T3.0205.002 =
G- M Attique -T3-02.05.001
G- M Attique - T3 -03.05.001 =T
E-M Attique -T3 - 03.05.002 v
¥ | Avertissements et erreurs S
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Nous devons maintenant entrer la valeur souhaitée dans la cellule de transfert, c’est-a-dire en
I'occurrence:

Feuille de style des locaux m] >
Q@ c B g
Attention, toutes les\nodifications réalisées dans cette fenétre sont directement répercutées dans les locaux. Aucune annulation n'est possible.
Dannées principales | Dannées pour le caldyl d'apports (hors puissance d'éclairage) | Caractéristiques de |'éclairage
Occupants ibl Yo latenisl i f Occ Part radiative (%) Part radiative mach. Appareils (W/m?) Machines sensibles | Machines latents (W) | »
) \ W) W) ) o)
82.00 s I o
BATIMENT 32 logeme...
Zone-BATIMENT R+4-+attique
Logements traversants
= R+1-T4-02.01.003
Entrée+PL+DGT+... 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
W.C. 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
‘Chambre 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Salle de bains 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre N* 2 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre N* 3 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
= R+1-T3-02.01.0..
Entrée+Pl+DGT+... 75.0 80.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
‘Chambre N2 75.0 50.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre N° 1 75.0 55.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Salle de bains 75.0 70.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
W.C. 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
= R+1-T3-03.01.0..
Salle de bains 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre 750 750 0.0 58.0 50,0 0.0 o o
Chambre N* 2 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
W.C. 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Entrée+PL+Dgt+... 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o W
H] Fermer

Par pression continue sur le bouton gauche de la souris, vous choisissez ensuite les locaux
auxquels doit étre affectée la valeur de base:
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Feuille de style des locaux O X
0 < I% f "%=>
Attention, toutes les modifications réalisées dans cette fenétre sont directement répercutées dans les locaux. Aucune annulation n'est possible.
Dannées principales | Données pour le calcul d'apports (hors puissance d'éclairage) | Caractéristiques de |'éclairage
Occupants sensibles. | Occupants latents Bureautique / Occ Part radiative (%) | Part radiative mach. | Appareils (W/m*) Machines sensibles | Machines latents (W) ~
o) w) ow) (%) o
75.0 82.00 0
BATIMENT 32 logeme...
Zone-BATIMENT R+4+attique
Logements traversants

=l R+1-T4-02.01.003
Entrée+PL+DGT+... 75.0 75.00 58.0 50.0 0.0 0 o
W.C. 75.0 75.00 58.0 50.0 0.0 0 0
Chambre 75.0 75.00 58.0 50.0 0.0 0 ]
Salle de bains 75.0 75.00 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre N* 2 75.0 75.00 58.0 50.0 0.0 0 0
Chambre N* 3 75.0 75.0 53.0 50.0 0.0 0 o
Cellier 75.0 75.0 58.0 50.0 0.0 o o

= R=1-T3-02.01.0..
Entrée+Pl-DGT+... 75.0 80.00 0.0 53.0 50.0 0.0 0 o
Chambre N2 75.0 90.00 0.0 58.0 50.0 0.0 0 o
Chambre N° 1 75.0 55.00 0.0 58.0 50.0 0.0 0 o
Salle de bains 75.0 70.00 0.0 58.0 50.0 0.0 0 0
W.C. 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 ]
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o

= R=1-T3-03.01.0..
Salle de bains 75.0 75.0 0.0 53.0 50.0 0.0 0 o
Chambre 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o o
Chambre N* 2 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 0
W.C. 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 0
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 ]
Entrée+PL+Dgt+... 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 o W

e A «d=
Vous concluez I'operation grace au bouton + :

Feuille de style des locaux O *
@ <™ £ @+
Attention, toutes les modificati éalisées dans cette fenétre sont directement répercutées dans les locaux. Aucune annulation n'est possible.
Données principales | Données pour le calcul d'apports (hors puissance d'éclairage) | Caractéristiques de |'éclairage
Occupants ibl latents i f Occ Part radiative (32) | Part radiative mach Appareils (W/m?) Machines sensibles | Machines latents (W) | ~
ow) w) w) (%) w)
75.0 82.00 o
BATIMENT 32
Zone-BATIMENT R=4+attique
Logements traversants
= R+1-T4-02.01.003
Entrée+PL+DGT+... 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
W.C 75.0 75.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
‘Chambre 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Salle de bains 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Chambre N* 2 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Chambre N* 3 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Cellier 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
= R+1-T3-02.01.0..
Entrée+Pl+DGT+... 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Chambre N2 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Chambre N° 1 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Salle de bains 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
W.C 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Cellier 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
= R+1-T3-03.01.0..
Salle de bains 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
‘Chambre 75.0 82.00 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Chambre N* 2 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
W.C 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Cellier 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 o 0
Entrée+PL+Dgt+... 75.0 75.0 0.0 58.0 50.0 0.0 0 0 W
H] Eermer
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2. L'affectation de systemes

L'affectation de systemes concerne des éléments aussi divers que les réseaux, les systémes
d'émission, les ombrages par I’'horizon, ... Pour y accéder, il faut juste utiliser I'option appropriée
du menu des études:

E collectifs E+C- (STD / RT 2012) - [F:tude des batiments]
Etudg Impressions  |mport/ Export  Catalogues | Assistants | Calculs Eguipements Aide

Q m Ij ;l H & . D Saisie d'un pignon - m H-A .

Etude =, Remplacer des éléments du métré de I'enveloppe Calculs
=
%1 Supprimer des éléments du métré de I'enveloppe
PROJET C =
(7)) .
SYSTEMES
Fiy = BATIMENTS
=3 BATIMENT 32 logements =
Eé' dl d = Contrdler la saisie de I'enveloppe
=

o Local Vélo 02

o SAS+Hall+Poussette+Fil,

! Local ENCOMB-transfo 1/_:| Style des locaux

off SAS = Hall = Poussette (|

f Local velo 03 ‘==> Affectation de systémes

I:If Ascenseur Cage 2

I:If Ascenseur Cage 3

I:f! Escalier Cage 2

I:f! Escalier Cage 3

= . Zone-BATIMENT R+4+attique

@ VMC HYGRO B - Hall 02

@ VMC HYGRO B - Hall 03

BE Logements traversants

'—?3* Ventilation - Hall 02
.

- Hall 03

- \ Création d'une génération

Nous allons prendre pour exemple |'affectation d’'un ombrage (supposé créé précédemment
dans son catalogue). Pour cela il faut choisir Ombrages dans la barre d’onglets et se positionner
sur le masque a affecter:

Affectation de systémes au batiment n

Systémes disponibles

Réseaux ECS  Centrales  Ventilations  Emissions  Eclairages I Ombrages I

Réseaux chaud / froid
MASQUE Moyen total Bat 2
Masque Moyen total Bat 1

Masque
-

Pas de masque

Affecter aux éléments

Lien
2 Logements traversants ~
E [~ R+1-T4 - 02.01.003

[~ K2 Entrée+PL+DGT+5éjour+Cuisine Pas de masque
~E w.c. Pas de masque
[~ E3 chambre Pas de masque
[~ K2 salle de bains Pas de masque
[~ B3 Chambre N° 2 Pas de masque
[~ B3 Chambre N° 3 Pas de masque
[~ B3 cellier Pas de masque

=im-.

R+1-T3 - 02.01.001

-

I Entrée+Pl+DGT+S&jour+Cuisine

Pas de masque

&
<=El=> Affecter les systémes aux éléments

Les feuilles de style des locaux

™ E3 chambre N2 Pas de masque
" E2 chambre N° 1 Pas de masque
[~ K2 salle de bains Pas de masque
~E w.c. Pas de masque
~ E3 cellier Pas de masque v

m Fermer



Il ne reste qu’a choisir les locaux en cochant les cases associées de |'arborescence :

Affectation de systémes au batiment n

Systémes disponibles

Réseaux chaud / froid Réseaux ECS  Centrales  Ventilations  Emissions  Eclairages | Ombrages
MASQUE Moyen total Bdt 2
Masque Moyen total Bat 1

Masque

Pas de masque

Affecter aux éléments

Lien
B B |ggements traversants -
S~ M R+1-T4 -02.01.003
. ¥ I Entrée+PL+DGT+5&jour+Cuisine Pas de masgue
M wC Pas de masque
[~ B Chambre Pas de masque
I~ E2"salle de bains Pas de masque
¥ B\ Chambre M° 2 Pas de masque
M B [ Chambre M° 3 Pas de masque
¥ B ellier Pas de masque
=S [~ M R4 - T3 - 02.01.001
¥ B Entrée+Pl+DGT+5&jour+Cuisine Pas de masgue
M B2 chambre Mz Pas de masque
1 [ B Chambre N° 1 Pas de masque
i ¥ K| salle de bains Pas de masque
B W B wc Pas de masque
M cellier Pas de masque v
&
<==> Affecter les systémes aux éléments q] Fermer

4
0= & alé . 7 .
Et c’est avec le bouton | % Afederiessystemesancéiements | 0 e yous terminez I'opération.

Par le méme procédé, vous pouvez affecter, par exemple, les CTA aux systemes de ventilation
ou les systémes de ventilation aux ensembles de locaux.
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